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■ Welche rechtlichen Arten von Speichern gibt es 

■ Grünstromspeicher 

■ Graustromspeicher

■ Mischspeicher

■ Bezugsstromspeicher
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■ Grünstromspeicher 

■ Diese Speicher sind direkt mit einer Erzeugungsanlage für 
erneuerbare Energien verbunden. Sie laden ausschließlich grünen 
Strom und entlasten das Netz, indem sie Strom dann aufnehmen, 
wenn er im Überfluss vorhanden ist, und bei Bedarf abgeben.

■ Besonderheit: Grünstromspeicher, der von zwei unterschiedlichen 
Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energien gespeist wird.
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■ Graustromspeicher 

■ Speicher, die Strom aus dem allgemeinen Stromnetz beziehen. Sie 
werden in der Regel marktdienlich (günstig einkaufen, teuer 
verkaufen) genutzt, können aber durch smarte Steuerung auch 
netzdienlich agieren.
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■ Mischspeicher 

■ Speicher, die Strom sowohl aus erneuerbaren Quellen als auch aus 
dem allgemeinen Stromnetz beziehen können. 
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■ Bezugsstromspeicher 

■ Speicher, die intelligent gesteuert möglichst günstigen Strom aus dem 
allgemeinen Stromnetz beziehen. Der Bezug kann auf den 
Arbeitspreis optimiert erfolgen. Der Speicher kann aber auch zur 
Lastspitzenglättung eingesetzt werden. 
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■ Grünstromspeicher 

■ Müssen nach § 3 Nr. 1 EEG ausschließlich Strom aus Erneuerbaren 
Energien umwandeln. 
(Ausnahme bei kleinen PV-Anlagen unter 30 kW)

■ Gelten dann als Anlage im Sinne des EEG.

■ Dadurch privilegierter Netzanschluss

■ Meldepflicht als EE-Speicher im Markstammdatenregister
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■ Grünstromspeicher 

■ Besonderheit: Speicher, der von zwei unterschiedlichen Arten 
Erneuerbarer Energien genutzt wird:

■ Grundsätzlich kein Verstoß gegen Ausschließlichkeitsprinzip 

■ Herausforderung für das Messkonzept. Die Mengen der 
eingespeisten Strommengen müssen anlagengetrennt gemessen 
werden. Umwandlungsverluste werden anteilig aufgeteilt.  
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■ Grünstromspeicher - Baurecht

■ In der Regel Baugenehmigung

■ Besonders große Anlagen oder als Teil einer bestehenden Anlage 
auch BImSchG-Genehmigung

■ Verfahrensbeschleunigung nach § 10a BImSchG (3 bzw. 6 Monate 
Entscheidungsfrist) möglich
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■ Grünstromspeicher - Baurecht

■ Nach § 35 Abs. 1 Nr. 11 BauGB im Außenbereich privilegiert zulässig, 
wenn der Speicher im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit 
einer vorhandenen EE-Anlage steht. 

■ Früher nur als „mitgezogener Betriebsteil“, so dass Unterordnung und 
andere Kriterien erfüllt sein mussten.

■ Keine direkte Größenvorgabe, aber funktionaler Zusammenhang, d.h. 
Speicher muss bestehende Anlage „technisch und wirtschaftlich 
sinnvoll ergänzen“ BT-DrS 21/3101, S. 35f.
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■ Grünstromspeicher - Baurecht

■ Brandschutz:
■ Mindestabstände zu anderen Gebäuden, insbesondere zu 

Gasspeichern
■ Feuerwehrzufahrt und befestigte Stellplätze
■ Löschwasservorhaltekonzept

■ E-/A-Ausgleichsbilanz
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■ Grünstromspeicher - Netzanschluss

■ Als EE-Anlage privilegierter Anschluss

■ Herausforderung ist die zugeteilte Anschlusskapazität, die bei 
Engpässen nicht unmittelbar erhöht werden kann. 

■ Gegebenenfalls Lösung durch intelligente Abregelung und/oder 
flexible Netzanschlussvereinbarungen Umsetzung möglich.

■ Netzausbaubegehren nach § 12 EEG möglich. 
■ Kein Baukostenzuschuss
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■ Graustromspeicher - Baurecht

■ In der Regel Baugenehmigung

■ Je nach Größe auch BImSchG-Genehmigung nötig, da entweder 
Schwellenwerte bei bestimmten Elektrolyten überschritten sind oder 
die Speicher als Lager von gefährlichen Stoffen nach Nr. 9.3 Anhang 
1 zur 4. BImSchV angesehen werden können
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■ Graustromspeicher - Baurecht

■ Privilegierung im Außenbereich nur nach § 35 Abs. 1 Nr. 12 BauGB 
denkbar. Voraussetzungen:

■ Max. 200 m von Umspannwerk oder von 50 MW Kraftwerk entfernt
■ Mindestens 4 MW Leistung
■ Flächengrenze (0,5 % der Gemeindefläche und höchstens 5 ha)
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■ Graustromspeicher - Netzanschluss

■ Kein unmittelbarer Anschlusszwang

■ Aber Anspruch auf diskriminierungsfreie Prüfung nach § 17 EnWG

■ Problem: Für den Strombezug darf ein Baukostenzuschuss verlangt 
werden.
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■ Graustromspeicher - Baukostenzuschuss

■ Der Baukostenzuschuss macht Projekte oft unwirtschaftlich.
■ Nach dem Netzpaket aus Februar 2026 soll die BNetzA ermächtigt 

werden, hier Vorgaben zu machen. So sollen regional differenzierte 
Baukostenzuschüsse erhoben werden können. Ein Verzicht ist aber 
nicht vorgesehen. Im Gegenteil: Es ist die klare Ausweitung der 
Erhebung von Baukostenzuschüssen auch für EE-Anlagen 
vorgesehen. Die allgemeine Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS) 
soll überarbeitet werden. 

■ Faktisch liegt es zukünftig in den Händen der BNetzA, die politische 
Vorgaben zu beachten haben wird. 
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■ Mischspeicher - Baurecht

■ Wie Grünstromspeicher, solange ein ausreichender funktionaler 
Zusammenhang mit der EE-Anlage vorliegt. 
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■ Mischspeicher - Netzanschluss

■ Wie Graustromspeicher, da Ausschließlichkeitsprinzip.

■ Gegebenenfalls aber Möglichkeit die Batterie zunächst als 
Grünstromspeicher zu betreiben und später umzustellen. 
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■ Mischspeicher - MiSpeL

■ „Marktintegration von Speichern und Ladepunkten“ („MiSpeL“): 

■ Wunsch ist es, bisherigen Grünstromspeichern die Möglichkeit des 
Graustromhandels zu ermöglichen.  

■ Umsetzung in § 19 EEG, gilt aber erst nach Festlegung der BNetzA 
nach § 85 d EEG. Stand laut Homepage BNetzA: 12.11.2025
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■ Mischspeicher - MiSpeL

■ Pauschalmodell für PV-Kleinanlagen

■ Abgrenzungsmodell (unter anderem):

■ Ausschließlich Direktvermarktung
■ Einheitlicher Bilanzkreis
■ Besondere Messanforderungen
■ Umstellung auf Jahresstrompreis bei Marktprämienberechnung
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■ Mischspeicher - MiSpeL
■ Beispiel Messkonzept laut BNetzA:
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■ Gilt für alle Speicher 

■ Batteriemanagement (BMS) nötig
■ Brandmeldevorgaben
■ Löschkonzepte
■ Oft sind die Vorgaben der Versicherer strenger als gesetzliche 

Mindestnormen
■ Ab 135 kW ist Zertifizierung notwendig
■ NELEV (Elektrotechnische-Eigenschaften-Nachweis-Verordnung)
■ Fernwirkeinheit
■ Einspeisemanagement (Teilabregelbarkeit)
■ Muss Blindleistung bereitstellen
■ Begrenzung der Oberschwingungen
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■ Vergütung für Strom aus Batteriespeicher?

■ Grundsätzlich wird EE-Strom, der vor der Einspeisung in einem 
Stromspeicher zwischengespeichert wird, nach § 19 Abs. 3 ff EEG 
vergütet. Danach gilt:

■ „Die Höhe des Anspruchs pro eingespeister Kilowattstunde bestimmt 
sich in den Fällen des Satzes 1 nach der Höhe des Anspruchs, die 
bei einer Einspeisung ohne Zwischenspeicherung bestanden hätte.“ 
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■ Besonderheiten für Biogasanlagen

■ Problem: Anlagenbegriff.  
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■ Exkurs Anlagenbegriff

■ Große Frage: Gelten Batteriespeicher in unmittelbarer räumlicher 
Nähe zu Biomasseanlagen als Teil der Biomasseanlage?  
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■ Exkurs Anlagenbegriff

■ „Anlage“ jede Einrichtung zur Erzeugung von Strom aus 
erneuerbaren Energien oder aus Grubengas, wobei im Fall von 
Solaranlagen jedes Modul eine eigenständige Anlage ist; als Anlage 
gelten auch Einrichtungen, die zwischengespeicherte Energie, die 
ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder Grubengas stammt, 
aufnehmen und in elektrische Energie umwandeln
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■ Exkurs Anlagenbegriff

■ Clearingstelle: NEIN!

■ „Nach erster, unverbindlicher Einschätzung kann eine Biogasanlage nicht durch 
Zubau eines Batteriespeichers flexibilisiert werden bzw. hierdurch nicht die 
Voraussetzungen für den Erhalt des Flexibilitätszuschlags (§§ 50, 50a EEG 2023) 
oder der Flexibilitätsprämie (§§ 50, 50b i.V.m. Anlage 3 EEG 2023) erfüllen.“ 

■ Häufige Rechtsfrage Nr. 266: „Eigenständige Anlage, wird nicht Teil der 
Biogasanlage“
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■ Exkurs Anlagenbegriff

■ Clearingstelle:

■ Der Batteriespeicher ist keine für die Stromerzeugung in der Biogasanlage 
technisch erforderliche Teilkomponente.

■ Der Batteriespeicher speichert den in der Biogasanlage erzeugten Strom nur 
zwischen.

■ Die Biogasanlage und der Batteriespeicher sind auch nicht zwei Anlagen, die 
technisch und betrieblich zu einer Gesamtanlage verklammert werden. Denn sie 
teilen sich keine gemeinsamen für die Stromerzeugung technisch notwendigen 
Einrichtungen, sondern sind nur mit Leitungen zum Transport des Stroms 
miteinander verbunden.
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■ Exkurs Anlagenbegriff

■ Clearingstelle:

■ Der Batteriespeicher ist keine für die Stromerzeugung in der Biogasanlage 
technisch erforderliche Teilkomponente.

■ Ja, aber Biogasanlage ist erforderlich, um Strom im Speicher umzuwandeln. D.h. 
die Biogasanlage kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Speicher seine 
EE-Anlagenstatus verlöre. Aus Sicht des EE-Speichers ist die Biogasanlage 
erforderlich.
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■ Exkurs Anlagenbegriff

■ Clearingstelle:

■ Die Biogasanlage und der Batteriespeicher sind auch nicht zwei Anlagen, die 
technisch und betrieblich zu einer Gesamtanlage verklammert werden. Denn sie 
teilen sich keine gemeinsamen für die Stromerzeugung technisch notwendigen 
Einrichtungen, sondern sind nur mit Leitungen zum Transport des Stroms 
miteinander verbunden.

■ Doch, denn Biogasanlage ist erforderlich, um Strom im Speicher umzuwandeln. 
Beide EE-Anlagen generieren ihren zur Einspeisung bereitgestellten Strom letztlich 
aus der ursprünglichen Biomasse und nutzen dieselben Komponenten. 
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■ Exkurs Anlagenbegriff

■ Nach dem BGH gilt der sogenannte weite Anlagenbegriff

■ Alle für die Stromerzeugung notwendigen Teile gelten grundsätzlich 
als Teil der Anlage

■ räumlich und funktionale Trennung erforderlich, damit Teile als 
selbstständige Anlagen angesehen werden können.  

Regulatorische Rahmenbedingungen und Vergütung



EEG Vergütung

Mai 2026 Folie 32

■ Exkurs Anlagenbegriff

■ BGH: Mehrere BHKW in unmittelbarer räumlicher Nähe gelten als 
eine Anlage. Obwohl das zweite BHKW aus Sicht des jeweils 
anderen nicht erforderlich ist.

■ Schema:
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■ Exkurs Anlagenbegriff

■ Wie wird der BGH hier entscheiden?

■ Obwohl das BHKW aus Sicht des Speichers erforderlich ist?
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■ Exkurs Anlagenbegriff

■ Es spricht vieles für eine einheitliche Anlage:

■ Bei getrennten Anlagen würde auf die Leistung des Speichers nicht geboten 
werden (können), klare Gebote nur bei einheitlicher Anlage.

■ Man könnte ein BHKW 24/7 laufen lassen, sämtlichen Strom speichern und 
zeitversetzt einspeisen. Bei 45%-Anlagen bekäme man aber nur 45% vergütet. 
Bei BVh-Anlagen (neues System) gibt es keine Mengen- oder Leistungsgrenze, 
es würden die besten BVh vergütet. Die förderfähige Strommenge könnte 
vervierfacht werden. 

■ Nur bei einheitlicher Anlage kann Gesetzgeber förderfähige Strommenge 
bestimmen. 
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■ Exkurs Anlagenbegriff

■ Gegen eine einheitliche Anlage spricht:

■ Bei einer einheitlichen Anlage würde auch für die Speicherleistung Flex-
Förderungsansprüche entstehen. 
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■ Exkurs Anlagenbegriff

■ Aber: Wieso nicht? 

■ Andere EE-Anlagen erhalten durch Innovationsausschreibungen auch 
Zusatzförderung. 

■ Gefördert wird die Bereitstellung flexibler Einspeisung, die durch 
Batteriespeicher in gleicher (oder besserer) Weise möglich ist. 

■ EU-Recht verbietet eine Förderung gleich geeigneter aber teurerer Maßnahme.
■ Rechtfertigung für Flex-Förderung nur für BHKW-Leistung entfällt.
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■ Exkurs Anlagenbegriff

■ Wie wird der BGH entscheiden?
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■ Exkurs Anlagenbegriff

■ Konsequenzen aus dem ungeklärten Anlagenbegriff

■ Unsicherheit bei Gebotsabgabe 
■ Unsicherheit bei BVh-Berechnung
■ Unsicherheit bei Flex-Förderung
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■ Fazit

■ Wir sehen gute Chancen für die Flex-Förderung von Batteriespeichern

■ Problem
■ Es gibt aktuell keine Rechtssicherheit! 

■ Sie wissen nicht, ob Sie geplante Speicher bei der anzugebenden Gebotsmenge 
mit einbeziehen müssen! 

■ Gesetzgeber muss aktiv werden!
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